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注意 

本製品の機能・性能の確認の為、日常点検、定期点検（作動確認）の計画を立

て、必ず点検を行なってください。点検を怠りますと、緊急時の作動に影響を

及ぼす可能性があります。 
 

 

ＥＩＭ１１－Ｖ□※ 

ＥＩＭ１１Ｆ－Ｖ□※ 
製品記号 

※□内はレリーズ長の記号となります。 
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はじめに 

この取扱説明書は、ＥＩＭ－１１型，１１Ｆ型機械式緊急遮断弁の取扱方法について記述しています。 

本製品をご使用の前に熟読の上、正しくお使い下さい。 

 

この取扱説明書は本製品を設置、および使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい

願います。 

 

 
製品の危険性についての本文中の用語 

 

  

 

警告 ：取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。 

 

 

注意 ：取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定さ

れる場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。 

 

 
ご使用にあたっての警告・注意事項 

 

  

本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。 

 

警告 

●本製品は、重量物ですので配管取付けなどの際には、製品本体を確実に支えるなどの注意を 

払ってください。 

※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。 

●遮断弁や操作機器に故障や誤作動が生じ、災害や損害を誘発する恐れのある場合は、機器、 

装置に応じた安全装置（遮断、開放、警報など）を設けてください。 

●本製品を配管取付け後、流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確 

認してください。 

※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。 

 

    

 

注意 

●本製品の設置、施工及び分解にあたっては、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など） 

  が実施してください。 

一般のご使用者は設置、施工及び分解はしないでください。作動不良、弁漏れなどの異常が

ある場合は、設備・工事業者または当社に処置を依頼してください。 

●本製品を使用する前に製品についている銘板の表示、および１頁の仕様を確認してください。

使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。 

●本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。 

●同梱されている「取扱注意事項と復帰作業手順」は、製品の近くに設置してください。   

 

！

！

！

！
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１．製品用途、仕様、構造、作動 

 

（１）用途 

本弁は、地震による二次災害を防止する目的で使用され、地震感震器と組合せて機能する 

機械式緊急遮断弁です。 

地震動を感知した感震器の作動を受けて、弁閉し流体を遮断しますので、地震時の緊急遮断弁の用

途として使用されます。 

 

 （２）遮断弁仕様  

★型     式 ＥＩＭ－１１ 型 ＥＩＭ－１１Ｆ 型 

製 品 記 号 ＥＩＭ１１－Ｖ□※1 ＥＩＭ１１Ｆ－Ｖ□※1 

★呼  び  径 １５～５０A 

材 質 
本体 ＳＣＳ１３ 

要部 弁体：ＳＵＳ３０４  ディスク：ＰＴＦＥ※2 

★適 用 流 体 燃料油（灯油・軽油・Ａ重油等）・水・空気・不活性ガス 

★適 用 圧 力  ０～０．５ＭＰａ 

☆流 体 温 度 ５～１００℃※3 

許 容 漏 洩 量 
水・油：なし （圧力計目視） 

空気・不活性ガス：５０ｍＬ／ｍｉｎ（標準状態）以下 

作   動 

（復帰操作） 

地震感震器作動時弁閉（２００ガル：震度５強相当） 

（感震器/増幅器復帰後、レバーを押し下げて復帰） 

流 体 粘 度 ５０ｃＳｔ以下 

☆設 置 場 所 屋内用※4 

取 付 姿 勢 水平配管に正立取付 

☆周 囲 温 度 －１０～５０℃（凍結不可・結露なきこと） 

周 囲 湿 度 ９０％ＲＨ以下（結露なきこと） 

端 接 続 ＪＩＳ Ｒｃ ねじ ＪＩＳ １０ＫＦＦ フランジ 

本体耐圧試験 水圧にて１．７５ＭＰａ 

付 属 品 感震器（増幅器付）・レリーズ 

オプション 閉側信号用リミットスイッチ１個（無電圧接点信号） 

  ※1：□にはレリーズ長の記号が入ります。A:1000mm B:500mm C:1800mm  

    ※2：気体用として、ディスク：ゴム（ＦＫＭ）も製作しています。 

  ※3：オプションのリミットスイッチ付は、５～８０℃となります。 

  ※4：屋外で使用の場合は、防雨カバーを設置してください。また、屋内でも粉塵が多い場所で使用され

る場合は、防雨カバーを設置してください。 

 

注意 

●製品についている銘板表示内容と注文された型式の上記仕様 ★ 部分を確認してください。 

●上記仕様の ☆ 部分が使用条件を満足することを確認してください。 

●上記仕様を越えての使用はできません。 

銘板（保持機構部に貼付） 

 

 

！
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（３）感震器仕様 

★型   式 ＭＧ－０２型 

作 動 方 式  重錘磁石式（機械式） 

取 付 方 法  壁表面取付 

  ﾚﾘｰｽﾞ接続部 Ｍ１２×１ メネジ 

動 作 表 示  感震器本体表示窓  緑色：警戒表示  赤色：作動表示 

ﾘｾ ｯ ﾄ方 式  「感震器前面ツマミ」の回転による 

増幅器からの出力 垂直押出し力：４０Ｎ  出力ストローク：７ｍｍ 

感震器作動震度 ２００ガル（震度５強相当）※1 

作 動 点 検 感震器前面のツマミの回転による手動操作 

精 度 点 検 感震器の傾斜による作動角度の確認 

耐  候  性 簡易防滴構造 ※2 

☆使用温度範囲 －１０～５０℃ 

☆使用湿度範囲 ９０％ＲＨ以下 

適用遮断弁 ＥＩＭ－１１・１１Ｆ型機械式遮断弁 

    ※1：ガル値：地震の大きさを重力加速度で表現した値。１Ｇ＝９８０ガル 

         （震度５相当：８０～２５０ガル） 

※2：屋外設置の場合は、屋外ボックスが必要となります。 

 

注意 

●製品についている銘板表示内容と注文された型式の上記仕様 ★ 部分を確認してください。 

●上記仕様の ☆ 部分が使用条件を満足することを確認してください。 

●上記仕様を越えての使用はできません。 

 

 

 

 

！
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（４）構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１：機械式遮断弁システム図（屋内仕様） 

 

 

 ※注）●図は遮断弁閉止時の状態です。 

●型式、呼び径により構造が多少異なります。 

●部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換などの手配の際には、 

    部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。 
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図１－２：機械式遮断弁システム図（屋外仕様） 

※注）●図は遮断弁閉止時の状態です。 

●型式、呼び径により構造が多少異なります。 

●感震器ボックス・防雨カバー・防雨カバーフタはオプションになります。 

●部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換などの手配の際には、 

  部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。 

 

オプション 
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図１－３：感震器構造図 

※注）工場出荷時は、感震器のツマミは固定位置の状態です。 

また、増幅器のレバーも下がった状態で出荷します。 

 

 

 

 

 

図１－４：レリーズ構造図 

※注）工場出荷時は、遮断弁とレリーズ（レリーズ継手）が接続された状態です。 

お客様は、トリツケナットを増幅器側へ接続してください。 

増幅器側へ接続 遮断弁側へ接続 

トリツケナット 

保護チューブ 

（φ１０） 
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図１－５：ＥＩＭ－１１型構造図（屋内仕様） 

                   （ＥＩＭ－１１Ｆ型はフランジ接続となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注）●図は遮断弁閉止時の状態です。（出荷時は弁閉状態） 

●型式、呼び径により構造が多少異なります。 

●遮断弁本体にレリーズが接続された状態で出荷します。 

●部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換などの手配の際には、 

  部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。 

増幅器へ 
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（５）作動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    図１－６：作動図 

 

 １）弁開状態 

本弁は、復帰レバーを押し下げるとレバー軸が上がり、保持機構部の保持力で復帰レバーが下がった  

位置で保持され、弁開状態を維持します。 

   ※レバー軸とパイロット弁は連結しており、パイロット弁が開き、ベンタイ（主弁）が一次側圧力に

より押し上げられ、弁開します。感震器の出力のない通常使用時は、弁開状態を維持します。 

 

 ２）弁閉作動 

地震で感震器が作動すると、感震器（増幅器）の出力は、レリーズを介して、保持機構部へ伝達し、保

持力を解除します。解除されると、レバー軸が下がり（復帰レバーが上がる）、パイロット弁が閉じ、ベ

ンタイ（主弁）が上部の一次側圧力により押し下げられ、弁閉（遮断）します。 

   ※遮断弁の作動確認をする際に感震器のツマミを「試験」の位置に回す時や、通常使用状態において

地震時などで作動（弁閉）する時は、増幅器のレバー・復帰レバー・レバー軸は瞬時にそれぞれ上

昇・下降側に可動します（切り替ります）。作動確認をする時などの際には、充分注意が必要です。 

 

 

 

遮断弁弁開 遮断弁弁閉 

(主弁) 
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２．設置要領 

 

 

警告 

・本製品は、重量物ですので配管取付けなどの際には、製品本体を確実に支えるなどの注意を

払ってください。 

※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。 

 

  

（１）製品質量（㎏） 

呼 び 径 15 20 25 32 40 50 

ＥＩＭ－１１  型 3.5(12) 4(12.5) 4.5(13) 5(13.5) 5.5(14) 7.5(16) 

ＥＩＭ－１１Ｆ型 5(13) 5.5(14) 8(16.5) 8.5(17) 9.5(17.5) 12(20) 

      （）内の重量は、防雨カバー付となります。 

 

（２）配管例略図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１：配管例略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

！

※1液体用の場合、ハンマー現象や周囲温度による流体の熱膨張などで昇圧が予想される場合

はレリーフ弁を取付けてください。 

※2感震器固定架台は、強固な基礎、壁面や柱にしてください。 

 不安定なスチールパネル・強度のない柱、壁面などに設置すると、誤作動の原因になります。

 

※2感震器固定架台 
感震器 

レリーズ 

増幅器レバー 

※1 レリーフ弁 

圧力計 

遮断弁本体 

ストレーナ 

ＫＴ型 

止弁 バイパス配管 

復帰レバー 

保温範囲 
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（３）遮断弁設置要領 

 

 

警告 

遮断弁や操作機器に故障や誤作動が生じ、災害や損害を誘発する恐れのある場合は、 

機器、装置に応じた安全装置（警報、遮断、開放など）を設けてください。 

 

 

 

注意 

●遮断弁設置の前に、遮断弁と感震器の距離を必ず確認して下さい。 

 遮断弁と感震器の距離についての詳細は、「(３)感震器・レリーズ設置要領」を参照して下 

さい。 

●本製品を取付ける前に配管の洗浄を十分に行ってください。 

※管内の洗浄が不十分な場合、ゴミ噛による作動不良などの原因となります。 

●本製品は、屋内設置用となります。屋外設置の場合、または屋内であっても粉塵が多い場所 

での設置の場合、防雨カバーを設置してください。感震器も同様となります。（感震器は、 

感震器専用ＢＯＸとなります。）  

●配管接続に使用するシールテープ・液状シール剤など、配管内に異物が入らないよう注意し 

てください。 

※異物の混入により、弁座漏れ、作動不良などの原因になります。 

●製品を配管に接続する際の取付姿勢は水平配管にレリーズ接続側を上にした正立としてくだ 

さい。 

※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。 

●流体圧力が「製品仕様：０．５ＭＰａ」を越えた場合、感震器が作動しても弁が閉止（遮断） 

しない可能性があります。（液体配管などの密閉配管状態で、周囲温度による熱膨張で配管 

内圧力が異常に昇圧する場合など） 

     ※配管内圧力が異常に昇圧することが予想される場合は、圧力を０．５ＭＰａ以下に保持す 

るようレリーフ弁などを設置してください。（図２－１参照） 

       ●製品には、配管の荷重や無理な力・曲げ、および振動がかからないよう配管の固定や支持 

          をしてください。 

※配管の固定や支持をしない場合、製品の損傷や作動不良などの原因となります。 

       ●凍結の恐れのある場合は、水抜きや保温などをしてください。 

           ※凍結しますと、破損の原因となります。 

    ●遮断弁が弁開状態（通常使用時：復帰レバーが下がった位置）において、誤って復帰レバー 

を押し上げた場合、弁閉（遮断）状態となります。 

     ※みだりにレバー（製品）などに触れないよう注意・対策を施してください。 

    ●遮断弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設置してください。 

     ※遮断弁の分解点検時などの際に、流体を止められない場合、バイパス配管が必要です。 
 

 

１）遮断弁前後の配管は、配管例略図のように、感震器固定架台・止弁・ストレーナ（60メッシ

ュ）・圧力計・レリーフ弁等を設置してください。 

  ２）接続フランジ面は、損傷・歪みがないものをご使用ください。錆・異物等が付着している場合は、

洗浄してください。損傷・歪み・凹凸がある場合、外部漏れの原因となる場合があります。 

  ３）配管の取付け、取外しは弁閉状態で行ってください。（出荷時は弁閉状態です。） 

  ４）本弁の取付姿勢は、水平配管に垂直取付（レリーズ接続部を上）にしてください。 

５）遮断弁には流れ方向があるため、流れ方向に沿って遮断弁を設置してください。 

（遮断弁本体鋳物に流れ方向矢印が鋳出しされています。） 

６）遮断弁本体を保温ケースまたは保温材で覆われる場合、弁開状態の復帰レバーに接触しないよう 

に設置してください。保温ケースまたは保温材が復帰レバーに接触した場合、正常に弁開・弁閉

作動できない可能性があります。 

 

 

！

！
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  ７）取付時および運搬時、遮断弁に過大な力をかけないでください。特に下記のようなことはし

ないでください。 

・梱包箱から出した遮断弁を積み重ねること。 

・遮断弁を落とす、または投げること。 

・ハンマなどで本体や各部品を叩くこと。 

・レリーズ接続部をもって、遮断弁本体をねじ込まないこと。 

８）配管の水圧試験を行なう場合は、遮断弁を弁開状態として行ってください。 

   ９）取付け、分解点検のため、遮断弁の周囲の空間は、下表寸法以上を確保してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２メンテナンススペース（図は防雨カバー付） 

 

  

                                         （ｍｍ） 

 Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ Ｌ４ 

標準仕様 ４００ ５００ ４００ ４００ 

屋外防雨カバー付 ６００ ６００ ６００ ６００ 
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－１１－

（４）感震器・レリーズ設置要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警告 

●レリーズ接続は、流体を流さない状態で行ってください。 

          ※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。 

 

 

注意 

●感震器は、強固な基礎、壁面や柱に固定してください。 

※不安定なスチールパネル、強度のない柱、壁面などに設置すると、誤動作の原因になりま 

す。 

●レリーズは遮断弁・感震器を設置後に接続してください。 

●感震器本体・増幅器は分解しないでください。 

●感震器は衝撃を受ける場所や他の物が接触するような場所には設置しないでください。 

※地震以外の振動、衝撃による誤動作の原因になります。 

●運搬の際は感震器のツマミを「固定」位置としてください。 

●本感震器の性能上、設置場所の地盤、構造物の状態などにより、一般の地震情報と異なる 

  作動性能を示す場合があります。 

●感震器はレリーズ長さによって設置場所が制約され、又レリーズ自体にも曲げ個所、曲げの 

内径、角度等制約があります。（１４・１６頁参照） 

  ※所定の場所以外の設置や、レリーズ曲げ回数が多い場合、又鋭角な曲がりなどが有ると、 

作動不良の原因になります。 

●感震器は屋内用となっています。屋外で使用の場合は専用ボックスを使用してください。 

  

！

！
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－１２－

 

手順 要     領 注     記 

１ 
御採用のレリーズ長さを確認します。 

（レリーズは、遮断弁側に接続された状態で出荷します。） 
 

２ 

感震器は遮断弁取付場所の斜め上方に設置してください。 

レリーズ長さによって次のような直線距離の場所に感震器設置 

場所を決定してください。 

感震器設置が遮断弁より下

になる場合は、レリーズ長

１８００ｍｍを選定してく

ださい。 

レリーズ長 

（ｍｍ） 

遮断弁のレリーズ取付部と 

感震器のレリーズ取付部の直線距離 

５００ ３５０～４００ 

１０００ ５００～７００ 

１８００ １３００～１５００ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３：感震器と遮断弁の取付位置 

次頁へ続く 

遮断弁のレリーズ取付部と感震器のレリーズ取付部の

直線距離 
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－１３－

前頁からの続き 

手順 要     領 注     記 

３ 
感震器取付板を壁面などに垂直水平にしっかり固定してくださ

い。 
屋外用はＰ１５へ 

４ 

取付板に水準器調整ネジと水準器調整ナットのネジで感震器 

本体を前後左右に動かしながら玉鎖が、水準器の穴に触れな 

いように仮止めしてください。 

さらに、玉鎖が水準器の中心にくるように微調整を行った 

後、ネジと調整ナットを確実に締めてください。 

目盛板の０点を感震器本体の印の位置に合してください。 

 

図２－４：感震器構造図 

玉鎖が水準器の中心に 

ないと、誤動作の原因に 

  なります。 

５ 

感震器のツマミを「固定」の位置にしてください。 

（工場出荷時は「固定」の位置の状態です。） 

増幅器のレバーをカチッと音がするまで押し下げてください。 

（手を放してレバー位置が保持されていれば、セットされた状態

です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５：感震器図 

・ツマミが「使用」の位置

になっていて、ロックネジ

でロックされている場合

は、必ずロックネジを約４

ｍｍ緩めてロックを外して

からツマミを回してくださ

い。 

 

・レバーを取外さないよう

にしてください。（取外す

と増幅器の作動不良となり

ます。） 

 

・増幅器のレバーには、い

たずら防止対策はついてお

りません。いたずらされる

ような場所には屋外用感震

器ＢＯＸを設置してくださ

い。 

 

次頁へ続く 
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－１４－

前頁からの続き 

手順 要     領 注     記 

６ 

レリーズは保護チューブを両手を使ってゆっくりとできるだけ大

きく曲げながらレリーズ接続部に導いてください。 

この時、レリーズの曲がりが半径１５０ｍｍ以上であり、かつ曲

がりの回数が規定以内のことを確認してください。 

また、レリーズの接続部から５０ｍｍ以内は曲げないで下さい。

 

 

図２－６：レリーズ曲げ状態図 

ﾚﾘｰｽﾞ 

長さ 

（ｍｍ） 

曲げ箇所 

５００ ２箇所 

１０００ ４箇所 

１８００ ４箇所 

 

７ 

レリーズロットを手で遮断弁側へ軽く押してから、増幅器側に接

続してください。 

 

 

 

 

 

 

 

図２－７：レリーズ増幅器側接続部 

 

 

８ 

増幅器側トリツケナットを増幅器のレリーズ接続部にネジ込み 

ます。増幅器を手でおさえて、小形スパナ（レンチサイズ１７ｍ

ｍ）を用いて規定のトルクで締め付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－８：レリーズ増幅器接続図 

増幅器側トリツケナット 

締付けトルク 

１００N・ｃｍ 

（１０ｋｇｆ・ｃｍ） 
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－１５－

Ｐ１２からの続き（屋外感震器ボックス使用の場合） 

手順 要     領 注     記 

３ 

屋外 

感震器専用ボックスから感震器取付基板を、感震器が取り付

いている状態でナベコネジを緩めて取り外してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図２－９：感震器専用ボックス構造図 

 

４ 

屋外 

感震器専用ボックスのφ１３穴部を壁面などにボルトなどで 

垂直水平にしっかり固定してください。 
 

５ 

屋外 

感震器が取り付いている状態で感震器取付基板を感震器専用

ボックスに設置してください。 
 

６ 

屋外 

取付板に水準器調整ネジと水準器調整ナットのネジで感震器 

本体を前後左右に動かしながら玉鎖が、水準器の穴に触れな 

いように仮止めしてください。 

さらに、玉鎖が水準器の中心にくるように微調整を行った 

後、ネジと調整ナットを確実に締めてください。 

目盛板の０点を感震器本体の印の位置に合してください。 

 

図２－１０：感震器構造図 

玉鎖が水準器の中心にない

と、誤動作の原因になりま

す。 

次頁へ続く 

感震器取付基板 

感震器専用ボックス 

感震器 

ナベコネジ 
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－１６－

前頁からの続き（屋外感震器ボックス使用の場合） 

手順 要     領 注     記 

７ 

屋外 

感震器のツマミを「固定」の位置にしてください。 

（工場出荷時は「固定」の位置の状態です。） 

増幅器のレバーをカチッと音がするまで押し下げてください。 

（手を放してレバー位置が保持されていれば、セットされた状態で

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１１：感震器図 

 

・ツマミが「使用」の位置に

なっていて、ロックネジでロ

ックされている場合は、必ず

ロックネジを約４ｍｍ緩め

てロックを外してからツマ

ミを回してください。 

 

・レバーを取外さないように

してください。（取外すと増

幅器の作動不良となりま

す。） 

 

 

 

８ 

屋外 

レリーズはレリーズチューブを両手でゆっくりとできるだけ大き

く曲げながらレリーズ接続部に導いてください。 

この時、レリーズの曲がりが半径１５０ｍｍ以上であり、かつ

曲がりの回数が規定以内のことを確認してください。 

また、レリーズの接続部から５０ｍｍ以内は曲げないで下さい。 

 

図２－１２：レリーズ曲げ状態図 

レリーズ 

長さ（㎜） 
曲げ箇所 

５００ ２箇所 

１０００ ４箇所 

１８００ ４箇所 

 

９ 

屋外 

レリーズロットを手で遮断弁側へ軽く押してから、増幅器側に接続

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１３：レリーズ増幅器側接続部 

 

 

次頁へ続く 
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－１７－

前頁からの続き（屋外感震器ボックス使用の場合） 

手順 要     領 注     記 

１０ 

屋外 

レリーズグランドの締付ナットを緩め取外し、感震器専用ボック

ス下部の穴からレリーズを差し込みます。 

その後、レリーズグランド締付ナットはレリーズトリツケナット

を通してから、レリーズグランドネジ部へ到達し、締付固定する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２－１４：レリーズグランド挿入図 

 

レリーズグランド締付ナッ

トを締付固定する前に、増

幅器に増幅器側トリツケナ

ットを軽くネジ込む。 

１１ 

屋外 

増幅器側トリツケナットを増幅器のレリーズ接続部にネジ込み 

ます。増幅器を手でおさえて、小形スパナ（レンチサイズ１７ｍ

ｍ）を用いて規定のトルクで締め付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１５：レリーズ増幅器接続図 

増幅器側トリツケナット 

締付けトルク 

１００N・ｃｍ 

（１０ｋｇｆ・ｃｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

ﾚﾘｰｽﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

増幅器側ﾄﾘﾂｹﾅｯﾄ 

ﾚﾘｰｽﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ締付

ﾅｯﾄ 

増幅器 

ﾚﾘｰｽﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞﾈｼﾞ部 
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－１８－

 

（５）開閉信号接点について 

 

警告 

●電気配線は、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など）が実施してください。結線は、 

必ず電源が入っていない状態で行い、定格電圧を確認し、確実な方法で絶縁処理を施してく 

ださい。 

※誤った結線をした場合、感電、火災の発生など危険です。 

 

 

  開閉信号用接点（リミットスイッチ）を利用する場合は、必要な信号に応じて電気配線を行ってください。 

 屋外の場合は、端子箱の端子台に接続してください。 

※端子箱の端子台の回路は、Ａ回路（COM-NO）とＢ回路（COM-NC）二種類あります。ご注文時にご指示し

て頂いた回路で接続してください。） 

 下図は、弁閉状態の位置になります。弁開方向に復帰レバーを押し下げるとスイッチはNO接点から切り離

れ、NC接点に接続されます。 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１６：リミットスイッチ設置図（屋内用） 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

  図２－１７：リミットスイッチ回路図（弁閉状態） 

リミットスイッチ仕様 

V型ターコイズスイッチ 

（パナソニック製） 

型式 ＡＢＶ１６１２４１ 

接点 C接点 

定格電圧 

AC250V 1A 

最小適用負荷 

DC6V 5mA 

DC12V 2mA 

DC24V 1mA 

リード線の太さ 0.75mm2 

絶縁抵抗 100ＭΩ以上 

耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1min 

リミットスイッチの作動（屋内用）   

（黒線と白線を利用した場合） 

遮断弁バルブ全開の位置 OFF 

遮断弁バルブ中間の位置 OFF 

遮断弁バルブ全閉の位置 ON 

リミットスイッチの作動（屋内用）   

（黒線と赤線を利用した場合） 

遮断弁バルブ全開の位置 ON 

遮断弁バルブ中間の位置 ON 

遮断弁バルブ全閉の位置 OFF 

！
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－１９－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A回路:リミットスイッチの作動（屋外用）  

（COMとNOを利用した場合） 

遮断弁バルブ全開の位置 OFF 

遮断弁バルブ中間の位置 OFF 

遮断弁バルブ全閉の位置 ON 

B回路:リミットスイッチの作動（屋外用）  

（COMとNCを利用した場合） 

遮断弁バルブ全開の位置 ON 

遮断弁バルブ中間の位置 ON 

遮断弁バルブ全閉の位置 OFF 

図２－１８：リミットスイッチ設置図（屋外用） 

図２－１９：屋外用端子箱・リミットスイッチＡ／Ｂ回路図(弁閉状態) 

※Ａ回路・Ｂ回路ご注文時にご指示ください。
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－２０－

３．運転要領 

 

 

警告 

●流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。 

※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。 

●遮断弁作動（弁閉）後の再セット（弁開復帰）は、配管および機器設備の損傷などがないか点 

検し、安全を確認してから弁を開く復旧操作を行なってください。 

※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。 

    ●遮断弁の作動確認をする際に感震器のツマミを「試験」の位置に回し弁閉確認の時や、通常使 

用状態で作動（弁閉）する時に、増幅器のレバー・復帰レバー・レバー軸は瞬時にそれぞれ上 

昇・下降側に可動します（切り替ります）。 

     ※増幅器レバー・復帰レバー・レバー軸の切替り時に、可動を拘束するような物がないように 

してください。また、人の手などに当った場合怪我をする恐れがあります。 

 

（１）試運転 

次のような場合は下表の手順で試運転を実施してください｡ 

１）新設配管や交換など新たに遮断弁を取付けた時。 

２）遮断弁が動作し、復旧する場合。 

３）遮断弁に異常がないか点検する時。 

      ※再セット（弁開復帰操作）は、先に感震器を固定位置にして、増幅器のレバーを復帰さ

せた状態で、復帰レバーを復帰状態にしてください。感震器が作動状態（作動表示：赤

色）にあるとき、増幅器のレバーが上がっているときは再セットができません。 

      ※感震器のツマミが回らない時は、ツマミにあるロックネジを緩めてください。 

手順 要     領 注     記 

１ 
遮断弁と感震器がレリーズによって正しく接続されているか 

確認してください。 
１１～１４項参照 

２ 

 

感震器のツマミは出荷時「固定」位置で出荷されています。 

増幅器のレバーをカチッと音がするまで押し下げてください。 

（手を放してレバー位置が保持されていれば、セットされた状態で

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１：増幅器レバーセット方法 

・感震器「固定」位置では作動

表示が“緑色”です。（セット

状態） 

 

・ツマミは、ロックネジでロッ

クされている場合は、回りませ

ん。その場合ロックネジを約４

ｍｍ緩めてからツマミを回し

てください。 

 

・感震器が作動した状態（作動

表示が“赤色”）で増幅器レバ

ーを押し下げた場合、保持位置

で保持することができません。

 

次頁へ続く 

！



ＰＬ－ＥＶ－０３８Ｃ 

 

－２１－

前頁からの続き 

手順 要     領 注     記 

３ 

・遮断弁の復帰レバーを押し下げ、弁開位置で保持できれば遮断弁

弁開完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－２：遮断弁 弁開方法 

・感震器が作動した状態（作動

表示が赤色）で弁開させた場

合、（増幅器のレバーが上がっ

た状態）復帰レバーを弁開位置

で保持することができません。

４ 

感震器のツマミを「試験」位置まで左方向（反時計方向）にまわし

正常に遮断できるか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・「試験」位置に回す前に、増

幅器レバー・復帰レバー・レバ

ー軸の切替り時に、可動を拘束

するような物がないことを確 

認してください。 

弁閉（遮断）する時は、増幅器

レバー・復帰レバー・レバー軸

は瞬時に弁閉位置に可動しま 

す。(切替ります) 

人の手などに当たった場合、 

怪我をする恐れがありますの 

で注意してください。 

 

・感震器「試験」位置では作動

表示が“赤色”です。 

次頁へ続く 

 

 

復帰レバー弁閉位置 

復帰レバー弁開位置 

図３－３：感震器ツマミ試験位置図

増幅器レバー上部可動範囲

図３－４：遮断弁弁閉図

復帰レバー上部可動範囲 

レバー軸 

レバー軸の可動範囲 
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－２２－

前頁からの続き 

手順 要     領 注     記 

５ 
感震器のツマミを「固定」の位置まで回し、２，３，４の操作を２

回程度行い、作動試験を行います。 

必ず作業手順通りに操作して

ください。 

６ 
流体を通した後、再度手順５の操作を２回程度行い、作動試験を行

います。 
 

７ 

弁の漏洩がないか確認します。 

弁の前後や機器装置に異常がないか確認し、感震器のツマミを「固

定」の位置までまわし、手順２，３の操作を行い弁開状態にします。

・配管末端より流体が流出しな

いことを確認します。 

８ 

感震器のツマミを、「使用」の位置にします。この時に作動表示が

“緑色”であることを確認します。（地震警戒状態） 

その後、ロックネジをねじ込みツマミが回らないよう固定します。

これで通常使用状態となり、試運転は終了です。 

感震器「使用」位置では作動表

示が“緑色”の時は地震警戒状

態です。「固定」位置の状態で

は、地震等の振動が発生しても

作動しません。 

以上で試運転は終了です。試運転で異常がある場合は、「２５頁：（３）故障の原因と処置」を参照し、処

置を行ってください。 

 

 （２）運転 

試運転終了後、そのままの状態で通常（日常）運転できます。運転で異常がある場合は､ 

      「２５頁：（３）故障の原因と処置」を参照し、処置を行ってください。 

 

（３）作動後の復帰について       

手順 要     領 注     記 

１ 弁の前後や機器装置に異常がないか確認してください。  

２ 

感震器のツマミのロックネジが緩んでいることを確認して 

ください。 

感震器のツマミを「使用」位置から、一旦「固定」の位置まで回し

てください。 

増幅器のレバーをカチッと音がするまで押し下げてください。 

(手を放してレバー位置が保持されていれば、セットされた状態で

す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－５：増幅器レバーセット方法 

感震器「使用」位置では 

作動表示が“緑色”です。 

「使用」位置で赤色の場合 

は感震器が作動した状態です。

 

ツマミは、ロックネジでロック

されている場合は、回りませ

ん。その場合ロックネジを約４

ｍｍ緩めてからツマミを回し

てください。 

 

       次頁へ続く 
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－２３－

前頁からの続き 

手順 要     領 注     記 

３ 

・遮断弁の復帰レバーを押し下げ、弁開位置で保持できれば遮断弁

弁開完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－６：遮断弁 弁開方法 

・感震器が作動した状態（作動

表示が赤色）で弁開させた場

合、（増幅器のレバーが上がっ

た状態）復帰レバーを弁開位置

で保持することができません。

４ 

感震器のツマミを「試験」位置まで左方向（反時計方向）にまわし

正常に遮断できるか確認してください。 

 

 

 

 

 

 ・「試験」位置に回す前に、増

幅器レバー・復帰レバー・レバ

ー軸の切替り時に、可動を拘束

するような物がないことを確 

認してください。 

弁閉（遮断）する時は、増幅器

レバー・復帰レバー・レバー軸

は瞬時に弁閉位置に可動しま 

す。(切替ります) 

人の手などに当たった場合、 

怪我をする恐れがありますの 

で注意してください。 

 

・感震器「試験」位置では作動

表示が“赤色”です。 

５ 手順２，３，４の操作を２回程度行い、作動試験を行います。 
必ず作業手順通りに操作して

ください。 

６ 

弁の漏洩がないか確認します。 

弁の前後や機器装置に異常がないか確認し、感震器のツマミを「固

定」の位置までまわし、手順２，３の操作を行い弁開状態にします。

・配管末端より流体が流出しな

いことを確認します。 

７ 

感震器のツマミを「使用」位置にします。この時に作動表示が“緑

色”であることを確認します。（地震警戒状態） 

その後、ロックネジをねじ込みツマミが回らないように固定しま

す。これで通常使用状態となり試運転は終了です。 

感震器「使用」位置では作動表

示が“緑色”の時は地震警戒状

態です。「固定」位置の状態で

は、地震等の振動が発生しても

作動しません。 

以上で復帰は終了です。復帰で異常がある場合は、「２５頁：（３）故障の原因と処置」を参照し、処置を

行ってください。復帰終了後、そのままの状態で通常（日常）運転できます。 

復帰レバー弁閉位置 

復帰レバー弁開位置 

図３－７：感震器ツマミ試験位置図 

増幅器レバー上部可動範囲

レバー軸 

レバー軸の可動範囲 

復帰レバー上部可動範囲 

図３－８：遮断弁弁閉図
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－２４－

４．保守要領 

 

注意 

●本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。 

●ご使用者は分解しないでください。作動不良、弁漏れなどの異常がある場合は、当社に処置 

を依頼してください。 

 

（１）日常点検 

点 検 項 目 処     置 

感震器ツマミが「使用」位置で作動表示が緑色

となっているかの確認 
「（３）故障の原因と処置」 

   参照 
レリーズの曲がりなどの異常の有無 

感震器の水準器（玉鎖）で感震器の垂直を確認

外部漏れの有無 

（２）定期点検 

本製品の機能・性能を維持するために、定期的に点検を実施してください。 

点 検 周 期 １回／３ヶ月 

主 な 点 検 項 目 

感震器のツマミにより、遮断弁を作動させて弁

閉（遮断）動作の確認 

感震器の水準器（玉鎖）で感震器の垂直を確認 

外部漏れの有無 

 

・遮断弁本体内部点検 

   ※作動不良や弁漏洩で、遮断弁を分解し内部点検・清掃する場合、現地での分解点検箇所は、遮断弁

のホンタイとウエフタ部の分解に限られます。 

    それ以外の箇所は分解しないでください。（遮断弁が作動不良となります。） 

 

１） 感震器のツマミのロックネジを緩め、ツマミを「固定」位置に回してください。 

（ツマミはロックネジが緩んだ状態でないと回りません。） 

２） 復帰レバーに触れないよう注意しながら、ホンタイとウエフタ部のボルトを外すと、ウエフタ

部に連結されたベンタイなどが一式取り出せます。 

 ３）ホンタイ内部、ベンタイなどに損傷などが無いかを確認します。 

      （損傷が著しい場合は、損傷部品の交換が必要となります。その場合は当社に問合せ・処置を

依頼してください。） 

    ４）ホンタイ内部、ベンタイなどの清掃し、ボルトで元の状態に組付けます。 

    ５）感震器のツマミを「使用」位置に回して、ロックネジをねじ込みツマミが回らないように固定 

し、通常使用状態にさせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！



ＰＬ－ＥＶ－０３８Ｃ 

 

－２５－

（３）故障の原因と処置 

故障の状態、原因を確認し、処置を行ないます。 

故 障 状 態 原     因 処     置 

１.感震器のツマミが 

  回らない。 
ロックネジが締めこまれている。 ロックネジを緩める。 

２.感震器が頻繁に作動

する。 

感震器設置場所の不適合。 

（人的又はその他要因による振動）

人的又はその他の要因による振動 

の影響がない場所にしっかり固定す

る。 

感震器の不良。 
２６頁「感震器作動確認」を行い。

不良であれば交換する。 

３.感震器が作動しない。 

感震器のツマミが「固定」位置 

になっている。 
２０頁「運転要領」参照 

感震器の不良。 
２６頁「感震器作動確認」を行い。

不良であれば交換する。 

４.感震器が作動してい

るのに、弁が閉じない。 

感震器設置場所の不適合。 

（レリーズ長さのよる適正な設置 

   位置になっていない。） 

１１頁「感震器・レリーズ設置要領」

      参照 

レリーズの曲げ半径、曲げ回数が 

適正でない。 

１１頁「感震器・レリーズ設置要領」

      参照 

増幅器の不良。 

当社までお問合せください。 

 

５.感震器が作動してい

ないのに弁が閉じる。 
増幅器の不良。 

６.感震器・増幅器・レリ

ーズに異常がなく、弁

が閉じない。 

グランド部固着 

保持機構部固着 

７.弁閉止時の漏洩 

ベンタイおよびベンザ部の当り面に

ゴミ・スケールが噛み込む、または

傷がついている。 

８.グランド部からの 

漏洩 
Ｏリングの傷、破損。 
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－２６－

  ・感震器作動確認 

   感震器が設定震度で作動できるかの確認 

手順 要     領 注     記 

１ 
感震器が正しく取付けられていて水準器が正しく、中心にある 

ことを確認してください。 
１１頁参照 

２ 

① 増幅器に接続されているレリーズを緩めて外す。 

② 取付板を設置しているボルト（４箇所）を緩めて外す。 

③ 感震器固定板と接続されている増幅器オサエを取り外す。 

（六角ボルト二箇所を緩めて、取り外す。） 

 増幅器オサエは増幅器に接続した状態です。 

④ 取付板を再度設置する。 

⑤ 水準器調整ネジを二箇所取り外す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１：感震器作動確認（１） 

増幅器オサエが付いて

いると感震器の作動確

認ができません。 

作動確認する際は、必

ず増幅器オサエを外し

てください。 

 

 

３ 感震器のツマミを「使用」位置であることを確認してください。  

４ 

水準器調整ナットを感震器が左右に動かせる程度に緩めて、ナッ

トを軸に感震器本体を向かって左方向へゆっくり回転させて、作

動した時のベース指針の指示する目盛を読み取ってください。 

この操作を２～３回繰り返し、それぞれの指示値の値の平均が目

盛の赤色の範囲に入っているか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２：感震器作動確認（２） 

作動表示が赤色になれ

ば、感震器が作動した

状態です。 

５ 

点検終了後、元の状態に戻す。 

① 取付板を設置しているボルト（４箇所）を緩めて外す。 

② 感震器固定板に増幅器オサエを取り付けてください。 

③ 取付板を再度設置する。 

④ 水準器調整ネジを取り付けてください。 

 

６ 

水準器調整ネジと水準器調整ナットのネジで感震器本体を前後左

右に動かしながら玉鎖が水準器の穴に触れないように仮止めして

ください。 

 

７ 
さらに、玉鎖が水準器の中心にくるように微調整を行った後、ネ

ジと調整ナットを確実に締めてください。 

玉鎖が水準器の中心に

ないと誤作動の原因に

なります。 

水準器調整ナット 

目盛赤色 

ベース指針 

取付板 

増幅器 

水準器 

増幅器オサエ 

指針取付ネジ ベース指針部 

指針 

ベース 
水準器調整ネジ 

六角ボルト 
感震器固定板 

ボルト 



 

 

 

 
製品及び本取扱説明書に関するお問合せは下記へお願いします。 

 

  

 

サービスネットワーク 

担 当 部 署 サ ー ビ ス 区 域 

☆東京営業所 
東京、神奈川 

品質保証課 

 横浜出張所 

☆西関東営業所 神奈川、東京、山梨 

☆東関東営業所 千葉、茨城 

☆北関東営業所 埼玉、栃木 

☆関越営業所 
群馬、長野、新潟 

新潟出張所 

☆仙台営業所 
宮城、山形、福島 

いわき出張所 

☆盛岡営業所 岩手、青森、秋田 

☆札幌営業所 北海道 

☆大阪営業所 
大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫、岡山、鳥取、滋賀、三重、四国全域 

 岡山出張所 

☆名古屋営業所 
愛知、岐阜、三重、静岡 

静岡出張所 

☆金沢営業所 石川、富山、福井 

☆広島営業所 広島、島根、山口 

☆福岡営業所 九州全域、沖縄 

 

 

本 社          〒146-0095 東京都大田区多摩川2-2-13 

営業本部        ℡03(3759)1470 

 

技術部         ℡03(3759)0170   FAX03(3759)1414 

 

品質保証課       ℡045(933)1860 

 

○東日本営業部               ○西日本営業部 

☆東京営業所    ℡03(3759)0171     ☆大阪営業所    ℡06(6325)1501 

 横浜出張所    ℡03(3759)0171      岡山出張所    ℡086(902)3060 

☆西関東営業所   ℡042(772)8531     ☆名古屋営業所   ℡052(411)5840 

☆東関東営業所   ℡043(242)0171      静岡出張所    ℡054(275)2705 

☆北関東営業所   ℡048(663)8141     ☆金沢営業所    ℡076(261)6989 

☆関越営業所    ℡027(252)4248     ☆広島営業所    ℡082(230)4511 

新潟出張所    ℡025(280)0978     ☆福岡営業所    ℡092(291)2929 

☆仙台営業所    ℡022(287)6211    ○工場・技術センター 

いわき出張所   ℡0246(36)7558     岩手工場      ℡019(697)2425 

☆盛岡営業所    ℡019(697)7651     相模原工場     ℡042(772)7341 

☆札幌営業所    ℡011(875)8007     いわき技術センター ℡0246(36)7557 
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