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1.安全弁とは
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風船に空気を入れすぎると、耐えきれず割れてしまいます。

安全弁は設定した圧力になった時、内部の空気を放出し、所定

の圧力まで低下すると自動的に閉止します。

つまり、風船に安全弁を取付けると、風船が割れずに済みます。

安全弁の仲間たち

1)安全弁
主として蒸気、気体に使用し、入口側(一次側)の流体圧力が上昇して、設定した圧力にな

った時、瞬時に弁が開き流体を逃して、安全を確保するバルブ。

蒸気ボイラ、圧力容器、熱交換器、

●使用目的

機器や配管などの保護、破損を防止する。

●用途

減圧弁の出口側(二次側)など。

ボイラ周り

ガス用電磁弁 安全弁

蒸気

ブロア 減圧弁

給油

ストレーナ

B
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2)逃し弁(レリーフ弁)
主として液体に使用し、入口側(一次側)の流体圧力が上昇して、設定した圧力になった時、

弁が開き始め、圧力の上昇に応じて流体を逃して、安全を確保するバルブ。

温水ボイラ、電気温水器、熱交換器、圧力容器、

●使用目的

機器や配管などの保護、破損を防止する。

●用途

熱交換器

流体の熱膨張分を逃がす。

減圧弁の出口側(二次側)など。

電気温水器

逃し弁

逃し弁

給湯

減圧弁

給水

圧力容器

逃し弁

3)安全逃し弁
安全逃し弁『ふく太郎』は蒸気・気体・液体に使用でき、安全弁と逃し弁の機能を合わせ

持つバルブです。

蒸気

ストレーナ

温度調整弁

給湯

レリーフ弁

熱交換器

給水用減圧弁

給水
ストレーナ

ストレーナ

スチームトラップ

スチームトラップ

ドレンセパレータ

安全逃し弁

減圧弁の出口側

減圧弁

安全逃し弁
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4)ポンプレリーフ弁
主にポンプ出口側に使用し、入口側(一次側)の流体圧力が上昇して、設定した圧力になっ

た時、弁が開き始め、徐々に流体を逃して、圧力を調整するバルブ。

●使用目的・用途

ポンプのバイパス弁として使用し、ポンプの負荷変動による圧力の増大分を排出しポン

プの吐出圧力を一定に保つ。

ポンプレリーフ弁

ポンプ

水槽

5)安全弁の作動

①吹止り ②吹始め ③吹出し

公称吹出し量

吹
出
し
量

（
弁
開
度
）

圧力上昇

吹止り圧力 吹始め圧力
（設定圧力）

吹出し圧力
（設定圧力）

公称吹出し量決定圧力

①
②

③
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安全弁

逃し弁
(レリーフ弁)

安全逃し弁

ポンプ
レリーフ弁

蒸気又は気体で使用するバルブ。

液体で使用するバルブ。

蒸気、気体及び液体でも使用され
る。

ポンプ出口側の締切り運転等の防止、または圧力調整用に使用する
ポンプ専用の逃し弁。

吹
出
し
量

(

弁
開
度)

圧力上昇

吹
出
し
量

(

弁
開
度)

圧力上昇

蒸気、気体の場合 液体の場合

吹
出
し
量

(

弁
開
度)

圧力上昇

設定圧力になった時、自動的に作

動し、弁体が瞬時に全開する。

設定圧力になった時、自動的に弁

体が開き始め、圧力の上昇に応じ

て弁体の開度が増大する。
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1)リフト形式による分類

2.安全弁の種類

リフト形式 公称吹出し量定義(JIS B8210-2017より)

揚程式

全量式

安全弁のリフトが弁座口の径の

1/40以上1/4未満で、弁体が開いた

時の流路面積の中で弁座流路面積

(カーテン面積)が最小となる安全

弁。

弁座流路面積が、のど部の面積より

十分大きなものとなるようなリフト

が得られる安全弁。　　　　　　

揚程式＜全量式

同じ呼び径の場合、揚程式

に比べ全量式の方が4～5倍

多い。

揚程式安全弁

ＳＬ－○○型 ＳＦ－○○型

全量式安全弁

バネ

ベンタイ

カゲンワ

カゲンワ

ベンザ

入口側

出口側

バネ

ベンタイ

ベンザ

入口側

出口側
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2)キャップ形式による分類

レバー付 レバー無

開放型 密閉型 開放型 密閉型

ガスケット ガスケット

○奇数型式が相当する。

レバーは、安全弁が作動できるか、

異状(固着)が無いか確かめるための

ものです。(一次側圧力が設定圧力の

75％以上で操作します。)

○

○偶数型式が相当する。

開放型：

密閉型：

弁出口側が気密性の無い構造で、安全弁作動時に流体が周囲に吹出してもかま

わない場合に使用されます。

適用流体：蒸気、空気など。

弁出口側が気密性の有る構造で、安全弁作動時に流体が周囲に吹出してはなら

ない場合に使用されます。

適用流体：液体、油、ガスなど。

3)安全弁でよく使用される言葉(用語)

アキュームレーション
(増加圧力)

設定圧力

吹始め圧力

吹出し圧力

公称吹出し量決定圧力

吹止り圧力

吹下り(圧力)

リフト

吹出し量

安全弁が作動する圧力。(お客様より指定される圧力。)

入口側の圧力が上昇して、微量に流体が流れ出た時の圧力。(液体、気体用の場合の設

定圧力。)

安全弁がポッピングする時の入口側の圧力。ポッピングとは安全弁のリフトが瞬間的に

増大する動作。(蒸気用の場合の設定圧力。)

安全弁の公称吹出し量を算出する場合の入口側の圧力。設定圧力と増加圧力(アキュー

ムレーション)を加えた値。

安全弁が作動後、入口側の圧力が降下して弁体が閉まった時の圧力。

設定圧力と吹止り圧力との差(圧力)。

安全弁の弁体が閉まった位置から、開いた位置までの移動量。(弁開度)

指定流量：安全弁から逃したい流体の量。

計算流量：安全弁が保証する吹出し量(公称吹出し量)

公称吹出し量を得るために設定圧力を越えての上昇圧力分を％、又は単位圧力で表わし

たもの。規格によりそれぞれ定められており、約3～10％となっている。
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3.安全弁に関係する法令・法規など
安全弁は適用される法令・法規により、構造、吹出し量計算式などが定められています。

法令
・
法規

圧力容器構造規格

ボイラ構造規格

高圧ガス保安法

ガス事業法

電気事業法

法に基づき、
安全弁メーカ
が必要とする
事項。

常用の圧力

最終ユーザー名

常用の温度

装置の名称

弊社では、法令・法規の適用外となる場合は、一般に圧力容器構造規格を準用します。

<参考>圧力容器構造規格 (平成15年4月30日　基発第0430004号)

第4章　付属品

(安全弁その他の安全装置)

第64条　第一種圧力容器には、異なる圧力を受ける部分ごとに、内部の圧力を最高

使用圧力以下に保持することができる安全弁その他の安全装置を備えなければな

らない。ただし、ボイラーその他の圧力源と連絡する第一種圧力容器(反応器を

除く。)の部分であって、その最高使用圧力が当該圧力源の最高使用圧力以上で

あるものについては、この限りでない。

2　安全弁は、第一種圧力容器本体又はこれに附設された管の容易に検査できる位置

に取り付け、かつ、弁軸を鉛直にしなければならない。

3　引火性又は有毒性の蒸気を発生する第一種圧力容器にあっては、安全弁を密閉式

の構造とするか、又は当該蒸気を燃焼し、吸収する等により安全に処理できる構

造のものとしなければならない。
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4.安全弁でよくある質問

Q1.減圧弁出口側(二次側)の安全弁選定の目安は。

A1.1)

2)

設定圧力

設定圧力は、減圧弁の設定圧力より高めとします。

呼び径

一般的に警報用としては減圧弁サイズの1～2サイズ

小さい呼び径を選定します。(減圧弁最大流量の約10

％程度の吹出し量)

安全弁(安全逃し弁)の設定圧力(MPa)

減圧弁の
設定圧力

0.1以下

0.1を超え0.4未満

0.4以上0.6未満

0.6以上0.8未満

0.8以上1.0未満

1.0以上1.2以下

注1.

安全弁の
設定圧力

+0.05(+0.08)

+0.08(+0.14)

+0.12(+0.2)

+0.15(+0.28)

+0.19

+0.23

Q2.安全弁を取付け後、設定圧力を変更できるのか。

A2.原則的には現地での設定圧力の変更はできません。現地での調整が必要な場合は、当社

に連絡してください。

Q3.お客様より液体用逃し弁、フランジ形の引合いがあるが、安全弁を勧めても良いのか。

A3.通常の安全弁的な用途では、問題ありません。但し、圧力調整や連続逃しなどの用途の

場合は、ポンプレリーフ弁を勧めてください。

Q4.倒立取付できるのか。

A4.安全弁は原則的に垂直取付のみです。倒立取付はできません。横倒し、斜め取付などは

作動不良の原因となります。

Q5.設定圧力より低い圧力で漏れているが、なぜ。

A5.流体を止めている部分(弁体、弁座)が、ゴミ、スケールなどのかみ込みにより、キズが

ついている場合、漏れが発生します。

注2.
減圧弁の設定圧力に上記値を加算
( )内はソフトシート形(SL-37V～40FV,43V,44V
型)に適用。



5.参考資料

1)バルブに使われる規格など
バルブは使用される用途(ボイラ、圧力容器、水道設備など)により、構造、材質、計算

式などが規格化されています。

また、官公庁の標準仕様書、機材使用承認などがあり、設備や用途により特定の商品が

使用されます。

営業活動の中で、バルブとして多く使用される規格、承認制度は次の通りです。

(1)JIS規格(Japanese Industrial Standards.)

日本産業規格として、材料・寸法・構造・性能・検査など幅広く規格化されている。

a)JIS B 2352

JIS B 8414

c)JIS B 8410

b)JIS B 8210

ベローズ形伸縮管継手(JB-13、14、21、22型)

水道用減圧弁(RD-25SN型、50SN型シリーズ)

当社は、付属書4の「用途A」に該当し建築設備用。

安全弁の基本となる規格。

温水機器用逃し弁(SL-35N型シリーズ)

安全弁(SL型、SF型)

電気温水器などに使用される、減圧弁・逃し弁。

：

：

：

：

(2)SHASE規格(The Society of Heating,Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan - Standard.)

空気調和・衛生工学会規格として、建築設備の暖冷房、給水・給湯設備や排水などに

ついて規格化。

a)SHASE-S003

b)SHASE-S106

SHASE-S007

：

：

：スリーブ形伸縮管継手(JS型)

メカニカル形変位吸収管継手(JU型)

スリーブ形伸縮管継手、ボールジョイントの基本となる規格。

減圧弁(RP型、RD型)

空調設備・衛生設備に使用する、蒸気用・水用の減圧弁について規格

化。減圧弁の基本となる規格。

(3)標準仕様書(建築工事・機械設備工事・建築改修工事)

国土交通省の国土交通大臣官房官庁営繕部監修を基本として、防衛省、文部科学

省、都市再生機構など各官庁で、建築設備に使用する機材や施工などについて定

めている。

また、都道府県においても同様に規定している。

(4)水道法性能基準適合品

平成9年の水道法の改正で、水道法施行令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の

基準が、厚生省(現厚生労働省)令によって7項目の性能基準が定められています。

性能基準は、「耐圧性能」、「浸出性能」、「耐寒性能」、「水撃限界性能」、「逆

流防止性能」、「負圧破壊性能」、「耐久性能」の7項目で性能基準により適用対象品

が異なっております。(例:減圧弁は「耐圧性能」「浸出性能」「耐久性能」)

これらの政省令は、平成9年10月1日から施行されております。

一方、平成14年の水道法の改正による水道法施行令第5条に基づき、給水装置に係る鉛

の浸出性能基準が改正され、厚生労働省令によって新浸出性能基準が定められました。

この新基準によって給水装置工事に使用する弁類は、平成15年4月1日から新基準に適

合したものでなければなりません。

性能基準に適合する製品であることを証明する方法として、製造業者が自ら証明する

「自己認証」のほかに、第三者機関が、製造業者の希望に応じて製品が基準に適合

することを証明し、認証マークの表示を認めるのが「第三者認証」です。

9
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(株)ベンでは関連する主な製品を、第三者機関の一つである「(公社)日本水道協会品

質認証センター」の認証登録品とし、その検査合格品(ベンではカタログ類への標記

を「水道法性能基準適合品」または「水道法適合品」としています。)には、認証

マークのシール貼り付け、または鋳出し・刻印の表示をしています。

シールの場合 打刻・鋳出しの場合

(5)(一財)日本消防設備安全センター(型式認定品)

消防防災用消火設備に使用するバルブ、継手、装置などにつ

いて、設備等技術基準に適合していることの「認定」を行い、

消火設備に使用される。

ベン製品：減圧弁（WVR-02T,05T型、RD-51T型） 

一次圧力調整弁（WVM-02T型） 

「(公社)日本水道協会品質認証センター」認証登録品の表示
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2)自動弁の使用例

『集合住宅周り』

【全体図】

【受水槽周り】

高置水槽へ

ポンプ

緊急遮断弁

電磁弁

定水位弁

ボールタップ

受水槽
ストレーナ

量水器

給水P M

緊急遮断弁
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【量水器周り】

空気抜弁

受水槽より

高置水槽
緊急遮断弁

住居内配管

戸別給水用減圧弁

逆止弁

量水器

給湯ヘッダ

給水ヘッダ

水撃防止器

給湯器
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『ボイラ・熱交換器設備』

【全体図】

【ボイラ周り】

ガス用電磁弁 安全弁

蒸気

ブロア 減圧弁

給油

ストレーナ

B

B
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【ヘッダ周り】

蒸気ヘッダ

ストレーナ

スチームトラップ

ストレーナ

減圧弁

安全逃し弁

熱交換器へ

伸縮管継手
ドレンセパレータ

スチームトラップ



15

【熱交換器周り】

ヘッダより

蒸気

ストレーナ

温度調整弁

給湯

レリーフ弁

熱交換器

給水用減圧弁

給水

ストレーナ

ストレーナ

スチームトラップ

スチームトラップ

ドレンセパレータ

安全逃し弁
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